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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

NR-13



............. :

............. : COZINHA

............. :

............. :

............. :

............. :

............. :

............. :

Localização .................................. :............. : Av. Arafertil, 5000 - Zona Suburbana, Araxá

Contato ......................................... :............. :Sra. Mara Salazar

2.0 DADOS TÉCNICOS

Material da tubulação .......................................:AÇO

Código do projeto ......................................... : NADA CONSTA

Código do procedimento de pintura ............................................... :NADA CONSTA

Espessura da pintura medida ...................... : 0,34 mm

Proprietário ................................ : MOSAIC Araxá

......... :Fone/Fax ........................................: (34) 3669-6000

Data do Início da Inspeção ........... : 08/12/2022

Data do Término da Inspeção ...... : 09/12/2022

Inspeção Realizada ....................... :Externa

Data do Relatório ....................... : 26/12/2022

Obra ........................................... : 10038

Tipo de Inspeção ....................... : Periódica

Área ....................................  :

Relatório ....................................  : 5584

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VASO

TAG ................................... CENTRAL DE GLP
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

NR-13



AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS.

P3 I-1

P1

P1 I-3

P2 I-2

TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADE/INFRAÇÕES

TIPO DE PRIORIDADE INFRAÇÃO EQUIVALENTE

P0

3.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE 

PRIORIDADE

CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE 

ATENDIMENTO

P0

PRESERVAR A SEGURANAÇA A VIDA E 

EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO 

IMEDIATO DE INTERVENÇÃO.

I-4

P2

AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS 

ANOMALIAS.

P3

AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS 

ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL 

DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS.

4.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES
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2,1%

PRIORIDADES PORCENTAGEM
16,7%

64,6%

16,7%

1P-3

31

TOTAL

8P-2

P-1

P-0 8

16,7%

64,6%

16,7%

2,1%

P-0

P-1

P-2

P-3
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 (   ) Inicial ( X ) Periódica (   ) Extraordinária

( X ) Externa (   ) Interna (   ) TH/Estanqueidade

( X ) Medição de Espessura   (   ) Líquido Penetrante  (   ) Particula Magnética

(   ) Ultrassom (   ) ( X ) Visual

7.1 TIPO DE INSPEÇÃO

7.2 ENSAIO REALIZADOS

 Grau A – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a 

superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, 

(limpeza periódica).

 Grau B – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação 

começa a desprender-se, (tratamento e pintura).

 Grau C – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou 

poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda 

cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, (aprovada com ressalvas).

 Grau D – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão 

com formação de cavidades visíveis em grande escala, (situação reprovada).

7.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

Boroscopia

6.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO
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Assinatura

26/12/2022

DATA

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

09/12/2022

CONTROLE DE EMISSÃO

Inspeção

Profissional 

Habilitado 

NR-13

RODRIGO KENJI EGAMI

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

CREA SP 0640977984

Assinatura

26/12/2022

DATA

ANEXO 8.2 – RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

ANEXO 8.3 – A.R.T

ANEXO 8.1 – PLANILHA DE INSPEÇÃO

7.3 CONCLUSÕES GERAIS

7.4 PRÓXIMAS INSPEÇÕES

8.0 ANEXOS

Esta tubulação encontra-se no presente momento LIBERADA, porém necessário 

atender as solicitações no item de Recomendações deste relatório.

 Próxima Externa:

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

NR-13
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8.1 - PLANILHA DE 

INSPEÇÃO 
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LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTO

1 AB 13.6.1.2 P-3

2 AB 01 13.6.2.1 P-1

3 AB 02 13.6.2.7 P-1

4 AB 03 13.6.1.2 P-0

Foi evidenciado que o regulador de pressão da 

linha de gás não possui evidencia de manutenção 

periódica.

Necessário realizar a manutenção periódica de acordo 

com os prazos de manutenção dos cilindros de gás 

ligados na tubulação.

Foi evidenciado a presença de leve corrosão 

superficial na válvula.

Recomenda-se realizar o tratamento da corrosão e 

posterior pintura.

Foi evidenciado que o grampo onde fixa a tubulação 

encontra-se solta.

Necessário realizar o correto aperto do grampo de forma 

a manter a tubulação fixa e em condições seguras.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde não 

há presença de pintura.

Necessário realizar a pintura do trecho de forma a manter 

a sinalização do conteúdo da tubulação visível e protege-

la de corrosão.

SITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

5 AB 04 13.6.1.2 P-0

6 AB 05 13.6.1.2 P-0

7 AB 06 13.6.2.1 -

8 AB 07 13.6.2.7 P-1

Foi evidenciado que o grampo de fixação encontra-

se em bom estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde não 

há presença de pintura.

Necessário realizar a pintura do trecho de forma a manter 

a sinalização do conteúdo da tubulação visível e protege-

la de corrosão.

Foi evidenciado que o regulador de pressão da 

linha de gás não possui evidencia de manutenção 

periódica.

Necessário realizar a manutenção periódica de acordo 

com os prazos de manutenção dos cilindros de gás 

ligados na tubulação.

Foi evidenciado que a válvula da tubulação 

encontra-se sem a alavanca de fechamento.

Necessário realizar a manutenção da válvula e garantir o 

perfeito funcionamento.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

9 AB 08 13.6.2.7 P-1

10 AB 09 13.6.1.2 P-1

11 AB 10 13.6.1.2 P-0

12 AB 11 13.6.2.7 P-1

Foi evidenciado que a válvula da linha encontra-se 

com corrosão na extensão do corpo.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e posterior 

pintura.

Foi evidenciado que o regulador de pressão da 

linha de gás não possui evidencia de manutenção 

periódica.

Necessário realizar a manutenção periódica de acordo 

com os prazos de manutenção dos cilindros de gás 

ligados na tubulação.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde não 

há presença de pintura.

Necessário realizar a pintura do trecho de forma a manter 

a sinalização do conteúdo da tubulação visível e protege-

la de corrosão.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde não 

há presença de pintura.

Necessário realizar a pintura do trecho de forma a manter 

a sinalização do conteúdo da tubulação visível e protege-

la de corrosão.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

13 AB 12 13.6.2.1 -

14 AB 13 13.6.2.7 P-1

15 AB 13 13.6.2.7 P-1

16 AB 14 13.6.2.7 P-1
Foi evidenciado que a sinalização do conteúdo da 

tubulação encontra-se apagado.

Necessário realizar a correta sinalização do conteúdo da 

tubulação conforme procedimento formalmente 

estipulado pela empresa.

Foi evidenciado que o grampo de fixação encontra-

se em bom estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

17 BC 01 13.6.2.1 -

18 BC 02 13.6.2.7 P-1

19 BC 03 13.6.2.7 P-1

20 BC 04 13.6.2.7 P-1

Foi evidenciado que o trecho da tubulação encontra-

se em bom estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a sinalização do conteúdo da 

tubulação encontra-se apagado.

Necessário realizar a correta sinalização do conteúdo da 

tubulação conforme procedimento formalmente 

estipulado pela empresa.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado que a sinalização do conteúdo da 

tubulação encontra-se apagado.

Necessário realizar a correta sinalização do conteúdo da 

tubulação conforme procedimento formalmente 

estipulado pela empresa.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

21 BC 04 13.6.2.7 P-1

22 BC 06 13.6.2.7 P-1

23 BC 06 13.6.2.1 -

24 BC 07 13.6.2.7 P-1

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado que as conexões da tubulação 

encontra-se em bom estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

25 BC 08 13.6.2.7 -

26 BC 09 13.6.2.1 -

27 BC 10 13.6.2.7 -

28 BC 11 13.6.2.7 -
Foi evidenciado que o grampo linha encontra-se em 

bom estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a válvula da linha encontra-se 

em bom estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a tubulação encontra-se em 

bom estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a válvula da linha encontra-se 

em bom estado de conservação.
NADA CONSTA.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

29 BC 12 13.6.2.7 P-1

30 CD 01 13.6.2.7 -

31 CD 02 13.6.2.7 -

32 CD 03 13.6.2.7 P-1

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

33 CD 04 13.6.2.7 P-2

34 CD 04 13.6.2.7 P-1

35 CD 05 13.6.1.2 P-0

36 CD 06 13.6.2.7 P-1

Foi evidenciado que o regulador de pressão da 

linha de gás não possui evidencia de manutenção 

periódica.

Necessário realizar a manutenção periódica de acordo 

com os prazos de manutenção dos cilindros de gás 

ligados na tubulação.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

37 CD 07 13.6.2.1 P-2

38 CD 08 13.6.2.1 P-2

39 CD 09 13.6.1.2 P-0

40 CD 11 13.6.2.7 -

Foi evidenciado que a válvula da tubulação 

encontra-se com sujidades.

Necessário realizar a limpeza da válvula e manter um 

plano de manutenção e limpeza.

Foi evidenciado que o regulador de pressão da 

linha de gás não possui evidencia de manutenção 

periódica.

Necessário realizar a manutenção periódica de acordo 

com os prazos de manutenção dos cilindros de gás 

ligados na tubulação.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a válvula da tubulação 

encontra-se com sujidades.

Necessário realizar a limpeza da válvula e manter um 

plano de manutenção e limpeza.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

41 CD10 13.6.1.2 P-0

42 DE 01 13.6.2.1 P-2

43 DE 02 13.6.2.7 -

44 DE 03 13.6.2.7 -
Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que o regulador de pressão da 

linha de gás não possui evidencia de manutenção 

periódica.

Necessário realizar a manutenção periódica de acordo 

com os prazos de manutenção dos cilindros de gás 

ligados na tubulação.

Foi evidenciado que a válvula da tubulação 

encontra-se com sujidades.

Necessário realizar a limpeza da válvula e manter um 

plano de manutenção e limpeza.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

45 DE 04 13.6.2.7 -

46 DE 05 13.6.2.7 P-1

47 DE 06 13.6.2.7 P-1

48 DE 07 13.6.2.7 P-1

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado que a sinalização do conteúdo da 

tubulação encontra-se apagado.

Necessário realizar a correta sinalização do conteúdo da 

tubulação conforme procedimento formalmente 

estipulado pela empresa.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a sinalização do conteúdo da 

tubulação encontra-se apagado.

Necessário realizar a correta sinalização do conteúdo da 

tubulação conforme procedimento formalmente 

estipulado pela empresa.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

49 EF 01 13.6.2.7 P-1

50 EF 02 13.6.2.7 P-1

51 EF 03 13.6.2.7 P-2

52 EF 04 13.6.2.7 P-1

Foi evidenciado que a sinalização do conteúdo da 

tubulação encontra-se mal fixada.

Necessário realizar a correta sinalização do conteúdo da 

tubulação conforme procedimento formalmente 

estipulado pela empresa.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado que a base de sustentação da 

tubulação encontra-se com a pintura danificada.

Recomenda-se realizar o tratamento da corrosão e 

posterior pintura.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

53 EF 05 13.6.2.7 P-2

54 EF 06 13.6.2.7 P-1

55 EF 06 13.6.2.7 -

56 EF 07 13.6.2.7 P-2

Foi evidenciado que a base de sustentação da 

tubulação encontra-se com a pintura danificada.

Recomenda-se realizar o tratamento da corrosão e 

posterior pintura.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado que a solda realizada na tubulação 

encontra-se em bom estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a base de sustentação da 

tubulação encontra-se com a pintura danificada.

Recomenda-se realizar o tratamento da corrosão e 

posterior pintura.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

57 EF 08 13.6.2.7 P-1

58 EF 09 13.6.2.7 -

59 EF 11 13.6.2.7 -

60 EF 12 13.6.2.7 -

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

61 EF 13 13.6.2.7 -

62 EF 14 13.6.2.7 P-1

63 EF 15 13.6.2.7 -

64 EF 16 13.6.2.7 -
Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a sinalização do conteúdo da 

tubulação encontra-se apagado.

Necessário realizar a correta sinalização do conteúdo da 

tubulação conforme procedimento formalmente 

estipulado pela empresa.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

65 EF 16 13.6.2.7 P-1

66 EF 17 13.6.2.7 -

67 EF 17 13.6.2.7 -

68 EF 18 13.6.2.1 P-2

Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Necessário realizar a limpeza da válvula e manter um 

plano de manutenção e limpeza.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a válvula da tubulação 

encontra-se com sujidades.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

69 EF 19 13.6.2.7 -

70 EF 20 13.6.2.7 -

71 EF10 13.6.2.7 -

72 EF18 13.6.2.7 P-1
Foi evidenciado um trecho da tubulação onde há 

presença de corrosão na sua extensão.

Necessário realizar o tratamento da corrosão e a 

posterior pintura do trecho atendendo a espessura 

mínima da tubulação conforme documentação.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a linha encontra-se em bom 

estado de conservação.
NADA CONSTA.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

73 PANELÃO INSPEÇÃO -

74 REFEITÓRIO INSPEÇÃO -

75 REFEITÓRIO INSPEÇÃO -

76 REFEITÓRIO INSPEÇÃO -

Foi evidenciado a existência da iluminação e 

sinalização da saída de emergência.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado a existência da iluminação e 

sinalização da saída de emergência.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado a presença de extintores de 

incêndio no ambiente onde passa a tubulação de 

GLP.

NADA CONSTA.

Foi evidenciado a presença de extintores de 

incêndio no ambiente onde passa a tubulação de 

GLP.

NADA CONSTA.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

77 SALADAS INSPEÇÃO -

78
CENTRAL DE 

GLP
INSPEÇÃO -

79
CENTRAL DE 

GLP
INSPEÇÃO P-1

80
CENTRAL DE 

GLP
INSPEÇÃO -

Foi evidenciado a presença da placa de sinalização 

indicando os perigos da área da central de GLP.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a área da central de GLP é 

cercada por guarda corpos e não há evidencias de 

inspeção NR-12.

Necessário realizar a inspeção de não conformidades em 

acordo com a NR-12.

Foi evidenciado que a central de GLP possui 6 

botijões estacionários.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado a presença de extintores de 

incêndio no ambiente onde passa a tubulação de 

GLP.

NADA CONSTA.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

81
CENTRAL DE 

GLP
INSPEÇÃO -

82
CENTRAL DE 

GLP
INSPEÇÃO -

83
CENTRAL DE 

GLP
INSPEÇÃO -

84
CENTRAL DE 

GLP
INSPEÇÃO P-0

Foi evidenciado a presença de sistema de combate 

a incêndio nas proximidades da central de GLP.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado a existência de proteções contra 

acesso não autorizado no interior da central de 

GLP.

NADA CONSTA.

Foi evidenciado que a tubulação da central de GLP 

encontra-se em bom estado de conservação.
NADA CONSTA.

Necessário realizar a calibração do manômetro com 

emissão de certificado assinado por PLH e com 

rastreabilidade RBC. 

Foi evidenciado a presença do manômetro na linha 

de GLP porem não foi apresentado o certificado de 

calibração.



LEGENDA DE PRIORIDADE:          

Cliente: Data: P0 = Crítico  

Identificação / Tag: Nº do Relatório: P1 = Prioridade Alta    

Serviço:                     Norma de Ref.: P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

N° REFERÊNCIA ITEM PRIORIDADE FOTOSITUAÇÃO ENCONTRADA RECOMENDAÇÃO

5584

NR-13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13
Mosaic Araxá/MG 26/12/2022

Linha de Gás

PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO DE 2022

85
CENTRAL DE 

GLP
INSPEÇÃO -

86 COZIMENTO INSPEÇÃO -

87 COZINHA INSPEÇÃO -
Foi evidenciado a existência da iluminação e 

sinalização da saída de emergência.
NADA CONSTA.

Foi evidenciado a presença de sistema de combate 

a incêndio do tipo hidrante nas proximidades da 

central de GLP.

Foi evidenciado a presença de extintores de 

incêndio no ambiente onde passa a tubulação de 

GLP.

NADA CONSTA.

NADA CONSTA.



8.2 – RELATÓRIO DE 

MEDIÇÃO DE 

ESPESSURA EM 

CAMADA DE TINTA

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

NR-13

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.
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 CLIENTE:

 TAG:

 ÁREA:                   

Ponto 

medido

01

02

03

04

05

06

Relatório:

Redução da espessura (mm)

-

-

-

-

-

Espessura Medida (mm)

0,45 mm

0,54 mm

0,66 mm

0,34 mm

Espessura da tinta nominal (mm)

-

-

-

0,43 mm

-

-

0,27 mm - -

RELATÓRIO DE CONTROLE                                                                                                                

MEDIÇÃO EM CAMADA DE TINTA

Material do substrato:

Método de inspeção utilizado:

Condições do ambiente:

AMBIENTE ABERTO

14/12/2022

Normas e procedimentos aplicáveis:

FERRO FUNDIDO

10038

Araxá/MGMosaic   LOCALIZAÇÃO:

  OBRA:

  DATA EXECUÇÃO:

Deus é f i el

Pr opr i edade Excl usi va do ,  sendo pr oi bi da sua r epr odução sem aut or i zação pr évi a.

Rua Dr .  Manoel  Tour i nho,  10 *  CEP:  11. 015- 030 *  Sant os -  SP *  Voi p:  ( 13)  3466- 7187

                                comer ci al @coner ge- engenhar i a. com. br                    www. coner ge- engenhar i a. com. br

Desenho de referencia:Especificação da superfície:

RESULTADO

Foi realizado a medição do da espessura das camadas de tinta conforme normas N-0013 e a NBR 10443, e as mesmas constam na tabela abaixo.

ALLOSUN EM-2271

Norma e procedimentos de pintura aplicáveis:

ABNT NBR 10443 - ASTM D7091 − 13

NADA CONSTA

MEDIÇÃO POR SENSOR MAGNÉTICO

NADA CONSTA

TUBULAÇÃO DE GÁS NADA CONSTA

Especificação da pintura:

Equipamento:

MEDIÇÃO DE ESPESSURA EM CAMADA DE TINTA

27/12/2022

Técnico/Inspetor:Data do relatório: Eng° Responsável:

5584

Linha de Gás GLP

Cozinha



 CLIENTE:

 TAG:

 ÁREA:                   

Relatório:

RELATÓRIO DE CONTROLE                                                                                                                

MEDIÇÃO EM CAMADA DE TINTA

Mosaic   LOCALIZAÇÃO: Araxá/MG

Linha de Gás GLP   OBRA: 10038

Cozinha   DATA EXECUÇÃO: 14/12/2022

Equipamento: Normas e procedimentos aplicáveis: Material do substrato:

ALLOSUN EM-2271 ABNT NBR 10443 - ASTM D7091 − 13 FERRO FUNDIDO

Especificação da superfície: Desenho de referencia: Método de inspeção utilizado:

TUBULAÇÃO DE GÁS NADA CONSTA MEDIÇÃO POR SENSOR MAGNÉTICO

Especificação da pintura: Norma e procedimentos de pintura aplicáveis: Condições do ambiente:

NADA CONSTA NADA CONSTA AMBIENTE ABERTO

RESULTADO

Foi realizado a medição do da espessura das camadas de tinta conforme normas N-0013 e a NBR 10443, e as mesmas constam na tabela abaixo.

IMAGENS DO ENSAIO DE INSPEÇÃO DE CAMADA DE TINTA

Data do relatório: Técnico/Inspetor: Eng° Responsável:

5584 27/12/2022

Pr opr i edade Excl usi va do ,  sendo pr oi bi da sua r epr odução sem aut or i zação pr évi a.

Rua Dr .  Manoel  Tour i nho,  10 *  CEP:  11. 015- 030 *  Sant os -  SP *  Voi p:  ( 13)  3466- 7187

                                comer ci al @coner ge- engenhar i a. com. br                    www. coner ge- engenhar i a. com. br Deus é f i el



8.3 - A.R.T

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

NR-13
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Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20231753103

INICIAL

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título profissional: ENGENHEIRO INDUSTRIAL - MECÂNICA , ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO

RNP: 2603421441

Registro: 56.496 MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. CPF/CNPJ: 33.931.486/0019-60

AVENIDA ARAFÉRTIL Nº: 5000

Complemento: ZONA SUL Bairro: SETOR SUL

Cidade: ARAXÁ UF: MG CEP: 38184270

Contrato: 5300017971 - Pr. 5.580.22 Celebrado em: 04/01/2023

Valor: R$ 1.095,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ARAFÉRTIL Nº: 5000

Complemento: ZONA SUL Bairro: SETOR SUL

Cidade: ARAXÁ UF: MG CEP: 38184270

Data de Início: 07/12/2022 Previsão de término: 20/01/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: INDUSTRIAL 

Proprietário: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. CPF/CNPJ: 33.931.486/0019-60

4. Atividade Técnica

23 - Supervisão Quantidade Unidade

63 - Inspeção > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM REDES E
TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES > #42.4.1 - DE SEGURANÇA EM REDES E
TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Pr.5.580.22 NR-13 - INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DA LINHA DE GAS DO RESTAURANTE - Nº Rel. 5584

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- A Resolução n° 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT
aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) . 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. - CNPJ: 33.931.486/0019-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3AbZz
Impresso em: 05/01/2023 às 13:37:06 por: , ip: 170.82.175.14
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20231753103

INICIAL

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 04/01/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8600517978

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3AbZz
Impresso em: 05/01/2023 às 13:37:07 por: , ip: 170.82.175.14

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel:  031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais




